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DEPURATORE ***

Assistito ad un consistente 

ingresso anomalo di 

colorazione rossiccio e odore 

riconducibile verosimilmente 

ad attività di vinificazione.

Prelevato campione. ***

SERDIANA ***
Scarico anomalo di origine 

ignota.
*** ***
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Prot.N°

Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di

sollevamento fognario e di pretrattamento.

RIF. APP. 09/2020 – Lotto 2 - CIG 8201596B1E. Comunicazione anomalia.

OGGETTO:

40434/L2/D3S/go Spett.le 
ABBANOA S.p.A. 
Viale A. Diaz, 77 
09125 - CAGLIARI 

DIREZIONE DEPURAZIONE 

Alla c.a. P.Ch. Giorgio Cappai 

giorgio.cappai@abbanoa.it  

Comune di Serdiana (Ca) Prot. n.0008572 del 20-09-2021 arrivo


